

Cotización # 1427
SAN MARTIN DE PORRES,  05 DE DICIEMBRE E DEL 2022.
SEÑORES               : OCEANO SEAFOOD SA
DIRECCIÓN            : CALLE CARLOS CONCHA #113-CALLAO
ATENCIÓN             : SR. ALEX CARDENAS    / AREA MANTENIMIENTO PLANTA MUELLE                                
Referencia             : REPARACION YMANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Ubicación              : OFICINAS ADMINISTRATIVAS – PLANTA MUELLE CALLAO  

1.-  01 AA. MODELO PISO TECHO     24000 BTU MARCA YORK (Condensador Y evaporador) Y bomba de condensado
REPARACION: NO ENFRIA
FALLA NO ENFRIA: CON REPARACION PUESTA EN MARCHA CON MANTENIMIENTO
UBICACIÓN:  AREA ADMINISTRACION 2°PISO………………..………………………………….       ………………………………..…S/ 380 .00 C/U

2.- 01 AA. MODELO SPLIT    12000 BTU (CONDENSADOR Y EVAPORADOR) y bomba de condensado
REPARACION: INOPERATIVO PUESTA EN MARCHA CON MANTENIMIENTO
UBICACIÓN:  OFICINA 2°PISO. OFICINA DE CAPTACION 2°PISO………………………………………… …….…………………   . S/ 280 .00 C/U

3.- 01 AA. MODELO SPLIT    12000 BTU (CONDENSADOR Y EVAPORADOR) y bomba de condensado
REPARACION: INOPERATIVO: 
FALLA: TARJETA MALOGRADA PUESTA EN MARCHA CON MANTENIMIENTO
UBICACIÓN:  OFICINA INTENDENCIA ING. PAOLO   2°PISO…………………………………… ….............................................…S/ 300 .00 C/U

[bookmark: _GoBack]NOTA: LOS TRABAJOS A REALIZAR INCLUYEN  MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS R-22 Y R410 Y SE USARA HIDROLAVADORA ELECTRICA  KATCHERT PARA SU LIMPIEZA GENERAL. Y PINTADO GENERAL Y LUBRICACION DE PARTES MOVILES
	SUB TOTAL                                     S/  960.00

	IGV 18%                                           S/  172.80

	TOTAL                                              S/  1132.80








           Esperando vernos favorecidos con sus gratas órdenes nos suscribimos de Uds.

                                                       MARIO QUISPE BORDA
                                              Jefe del departamento de servicios
                                                        Profesional electrónico
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ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL MANTENIMIENTO DEL   SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 
1.-Limpieza Y Eliminación De Hongos En El Serpentín, Difusores De Frío, Bandejas De Retención De Agua Y
     Ventiladores Del Evaporador, Mediante El Uso De Líquidos Especiales (Clean Coil) Y /O Detergentes. Líquidos para Mantenimiento de equipos
    -Alki-Foam para limpieza y mantenimiento de serpentines de condensadores.
    -Acti-klean para limpieza y mantenimiento de evaporadores. Tanques para presurizar los líquidos de limpieza.
2.-Verificación Y Ajuste De Las Conexiones Roscadas Y Soldadas En Tuberías De Cobre O Depósitos De        Refrigerante.
3.-Limpieza General De Filtros De Aire, Mangueras Y Bandejas De Drenaje.
4.-Medición Y Registro De Las Presiones De Trabajo Del Refrigerante (De Ser Posible)
5.-Recarga de gas refrigerante faltante R-22 / R410 ecológico
6-inspeccion, limpieza y Lubricación De Rodamientos De Los Motores Eléctricos
7.-Inspección Y Limpieza De Conductores Eléctricos Internos, Conectores Y Bornes De Acoplamiento.
8.-Medición Y Registro Del Consumo Eléctrico, De Arranque Y Trabajo, De Los Motores
9.-Verificación De Las Instalaciones Eléctricas, Panel De Fuerza, Llaves Termo Magnéticas Y Terminales. Limpieza Y Ajuste Si Es Necesario.
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